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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka 
kultury wraz z parkingiem.” 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 
1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759), wyjaśniam, co następuje,: 
 
Pytanie 1. Proszę o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej rysunku oznaczonego 
symbolem „5S” dotyczącego wykonania instalacji DGP. W spisie rysunków jest on 
wyszczególniony i powinien znajdować się na stronie 64, a nie jest zamieszczony na stronie 
internetowej. 
Ad. 1. W załączeniu rysunek „5S” ( w osobnym pliku ). 
 
Pytanie 2. Proszę o zamieszczenie pełnego zestawienia wyposażenia przedmiotowej świetlicy 
wraz z podaniem parametrów technicznych i jakościowych tego wyposażenia (m.in. wymiary, 
kolory, wzory, moce urządzeń elektrycznych, przykładowy typ, model, producent). 
 
Ad. 2. Zestawienie wyposażenia świetlicy: 

wyposażenie łazienek i pom. gosp. 
a. dozownik mydła w płynie np. firmy Merida Top.- 3szt. 
b. pojemnik na ręczniki papierowe w rolkach np. Maxi Merida Top - 3szt. 
c. kosz metalowy na zużyte ręczniki np. firmy Merida B2A- 3szt. 
d. szczotka do toalety np. firmy Merida – 2szt. 
e. lustro 60*40cm – 2szt. 
f. uchwyt stały umywalkowy prawy l=50cm, h=23cm, s=17cm – 1szt. 
g. uchwyt do wc-uchylny l=70cm, h=23cm, s=15cm – 1szt. 
h. uchwyt prosty l=70cm, s=9cm -1szt. 
i. umywalka 50cm na półpostumencie np. firmy Koło Idol - 2szt. 
j. miska wc wisząca ze stelażem do zabudowy np. Koło- zestaw Idol – 2szt. 
k. pisuar + natynkowa spłuczka ciśnieniowa np. Felix firmy Koło 
l. zlewozmywak ze stali 2 komorowy z ociekaczem np. firmy Deante lub Teka 
m. szafka pod zlewozmywak 
n. pozostałe wyposażenie: 
o. podgrzewacze elektryczne przepływowe np. firmy Kospel EPS  Twister 3,5kW- 3szt. 
p. grzejniki elektryczne np. firmy Airelec Actua – 3szt(wg mocy) 
q. nagrzewnice powietrza np. firmy Airelec Airpuls -5kW – 3szt 

 
Pytanie 3. Czy drzwi zewnętrzne mają być gładkie tak jak na zestawieniu stolarki czy mają 
mieć wytłoczenia takie jak pokazano na rysunku elewacji frontowej (rys. 12 )? 
 
Ad. 3.Drzwi zewnętrzne z przetłoczeniami jak na rysunku elewacji. 
 
Pytanie 4. Czy szyby bezpieczne w oknach mają być tylko od zewnątrz czy obustronnie 

bezpieczne? 

 
Ad. 4. Szyby bezpieczne w oknach obustronnie 



 
Pytanie 5. Proszę o podanie kolorystyki drzwi zewnętrznych. 
 
Ad. 5. Kolorystyka drzwi zewnętrznych– kolor wenge/teak. 
 
Pytanie 6. Proszę o podanie kolorystyki drzwi wewnętrznych. 

 
Ad. 6. Kolorystyka drzwi wewnętrznych– okleina dąb 3 (wg firmy Porta). 
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