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0ZNACZENIA:

IIIIII — Przewdd c.o. (zasilanie i powrdt)

@ - Pion c.o.

— grzejnik piytowy

Kontakt:
m C mO Z O m _/\_ _aﬁ_v.: mj /785-59-20, 0601-75-20-91

tel./fax 071/785-59-21

Zaktad Instalacyjny

Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa | NIP 894-190-24-95
53-519 Wroclaw, ul. Zaporoska 39/1|e-mail: euronorm@go2.pl

Nazwa i adres obiektu:

Gimnazjum nr 1 w Strzelinie

ul. Jana Pawta Il 25, Strzelin, dz. nr 60, AM—12

Inwestor: Gmina Strzelin ul. Zqbkowicka 11, 57-100 Strzelin| Nr upr. Data Podpis
Projektowal: inst. sanit.: mgr inz. Jacek Moskala 102,/79,/WBPP | 06.2011r.

Sprawdzil: mgr inz. Grazyna Pichler 349,/85/UW  |06.2011r.

Opracowal: mgr inz. Bozena Olanin 06.2011r.

Przedmiot rys: Raut 2 pigtra ~ instalocja c.o. wwo_o”_”_oo Nr rys:
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