Na dlugosci pom. WC cokolik przyposadzkowy
np. z plyt reegipsowych, pokryty kafelkami.
W miejscu zawordw spustowych

wykona¢ drzwiczki_rewizyjne.
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OZNACZENIA:

______ - Przewdd c.o. (zasilanie i powrdt)

@ - Pion c.o.
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22KV,/500,/1000 — grzejnik ptytowy 22KV, wys. 500, dtug. 1000

uwaga: podejscia pod grzejniki wykonat jako @15
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Zaktad Instalacyjny
Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa
53-519 Wroctaw, ul. Zaporoska 39/1

Kontakt:
tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91
tel./fax 071/785-59-21

NIP 894-190-24-95
e—mail: euronorm@go2.pl

Nazwa i adres obiektu: Gimnazjum nr 1 w Strzelinie
ul. Jana Pawta II 25, Strzelin, dz. nr 60, AM—12
Inwestor: Gmina Strzelin ul. Zgbkowicka 11, 57-100 Strzelin| Nr upr. Data Podpis
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