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Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania
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UWAGA!
1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i architekturą.
2. Poziomy stropów weryfikować z projektem wykonawczym
    architektury.
3. Rozpatrywać łacznie z opisem technicznym.
4. Przed wykonaniem elementów wysyłowych,
    sprawdzić odpowiednie wymiary na budowie.
5. W miejscu mocowania kolktorów ciepłej wody
    koniecznie zastosować wytapiacze (by nie powstały
    worki śnieżne)
6. UWAGA! Pokrycie dachu nie jest położone płasko na dźwigarach,
    ale twory nad nimi rodzaj korytka (patrz przekrój A). Dopuszcza
    się takie rozwiązanie jedynie w przypadku mechanicznego,
    sterowaniego elektronicznie z pomiarem wilgotności, wentylowania
    przestrzeni ponad dźwigarami. Zaleca się jednak w miarę
    możliwości wykonać płatwie jako licujące z górna krawędzią
    dźwigara i na tak wykształconej powierzchni wykonać pokrycie.

OZNACZENIA:

- konstrukcja wsporcza

- dźwigary z drewna GL-24h 220x1450mm

- płatwie z drewna GL-24h 150x320mm
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Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna

inż. ARTUR LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59
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57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11
Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

PRACOWNIA PROJEKTOWA

inż. ARTUR LUDOMIRSKI

tel./fax. (012) 649-07-59

projekt wykonawczy

B-16/2

inż. Robert Kocwa PRZEKROJE I DETALE
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UWAGA!
Dźwigary AC-1-3, AC-1-4, AC-2-2, AC-3-1, AC-3-2
narażone na działanie czynników atmosferycznych
 - wykonać okapniki ze szczeliną wentylacyjną

UWAGA!
1. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i architekturą.
2. Poziomy stropów weryfikować z projektem wykonawczym
    architektury.
3. Rozpatrywać łacznie z opisem technicznym.
4. Przed wykonaniem elementów wysyłowych,
    sprawdzić odpowiednie wymiary na budowie.
5. W miejscu mocowania kolktorów ciepłej wody
    koniecznie zastosować wytapiacze (by nie powstały
    worki śnieżne)
6. UWAGA! Pokrycie dachu nie jest położone płasko na dźwigarach,
    ale twory nad nimi rodzaj korytka (patrz przekrój A). Dopuszcza
    się takie rozwiązanie jedynie w przypadku mechanicznego,
    sterowaniego elektronicznie z pomiarem wilgotności, wentylowania
    przestrzeni ponad dźwigarami. Zaleca się jednak w miarę
    możliwości wykonać płatwie jako licujące z górna krawędzią
    dźwigara i na tak wykształconej powierzchni wykonać pokrycie.

drewno: GL24-h
stal: St3S
śruby klasy 4,8
elektrody EA146
okucia galwanizowanie ogniowe

wydmuch powietrza
z obudowy
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Branża:Nazwisko

PA-18 PA-15

Podpis

PA-18 PA-18

Data

Rewizja

Nr rys.B-16/3

PA-18

DKT EXPERT

PA-18

KP/1002/B/08-PW

PA-15

Podziałka

PA-18

TEMAT:

Projektował :

PA-18

PA-15PA-18

INWESTOR:

PA-18 PA-18

fax (12) 632-93-56

Kraków,  ul. Wrocławska 53
tel (12) 632-93-73

PA-18

PA-18 PA-18 PA-15PA-18

Zespół proj.

PA-151

Stadium:

PA-18

Nr Upr.

57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

PA-18

GMINA STRZELIN

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

PA-18 PA-15

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

04.2009

Architektoniczno - Konstrukcyjna

PA-18

inż. ARTUR LUDOMIRSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PA-18

31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a
tel./fax. (012) 649-07-59
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Branża:PodpisNazwisko Data

Nr rys.B-16/4
DKT EXPERT

Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW

TEMAT:

Projektował :

INWESTOR:

Podziałka

fax (12) 632-93-56
tel (12) 632-93-73

Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna

inż. ARTUR LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59

konstrukcja

projekt wykonawczy
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inż. Robert Kocwa 17/2001 DŹWIGARY AC-1-(3,4), AC-2-(1,2), AC-3-(1,2)
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Branża:PodpisNazwisko Data

Nr rys.B-16/5

DKT EXPERT
Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW

TEMAT:

Projektował :

INWESTOR:

Podziałka

fax (12) 632-93-56
tel (12) 632-93-73

Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna

inż. ARTUR LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59
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projekt wykonawczy
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inż. Robert Kocwa 17/2001 STĘŻENIA POŁACIOWE ST2
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Branża:PodpisNazwisko Data

Nr rys.B-16/8
DKT EXPERT

Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW

TEMAT:

Projektował :

INWESTOR:

Podziałka

fax (12) 632-93-56
tel (12) 632-93-73

Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna

inż. ARTUR LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59
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inż. Robert Kocwa 17/2001 OKUCIA F1.F2
Branża:PodpisNazwisko Data

DKT EXPERT
Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW

TEMAT:

Projektował :

INWESTOR:

Podziałka

fax (12) 632-93-56
tel (12) 632-93-73

Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna

inż. ARTUR LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59
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inż. Robert Kocwa 17/2001 OKUCIE F3
Branża:PodpisNazwisko Data

DKT EXPERT
Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW

TEMAT:

Projektował :

INWESTOR:

Podziałka

fax (12) 632-93-56
tel (12) 632-93-73

Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz zpóźniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWAArchitektoniczno - Konstrukcyjna
inż. ARTUR LUDOMIRSKI

31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100atel./fax. (012) 649-07-59
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Branża:PodpisNazwisko Data

DKT EXPERT
Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW

TEMAT:

Projektował :

INWESTOR:

Podziałka

fax (12) 632-93-56
tel (12) 632-93-73

Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna

inż. ARTUR LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59
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inż. Robert Kocwa 17/2001 OKUCIE F5
Branża:PodpisNazwisko Data

DKT EXPERT
Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW

TEMAT:

Projektował :

INWESTOR:

Podziałka

fax (12) 632-93-56
tel (12) 632-93-73

Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania
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Rewizja

Nr proj.KP/1002/B/08-PW
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Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
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GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania
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Architektoniczno - Konstrukcyjna
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Podziałka
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Kraków,  ul. Wrocławska 53

Zespół proj. Nr Upr.

04.2009
Stadium:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania
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GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZĄBKOWICKA  11

1:100

Budowa krytej pływalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnętrznymi, parkingiem i podłączeniem do drogi, chodnikami, przyłączami: wodociągowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami małej
architektury, na działkach ewid. o numerach: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4R, 1/1, 78, 80/22  obr. miasto Strzelin,
jedn. ewid. 021704_4

04.2009

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą autorskiej jednostki projektowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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