Istn. szafka gazowa z gt. kurkiem
gazowym DN50, w ktdrej nalezy
zamontowa¢ gazomierz G10

z elektronicznym rejestratorem impulséw
i zaworem odcinajgcym za gazomierzem

kociot gazowy kondensacyjny
typu WGB 70 o mocy 70kW

kréciec proby cisnienia

UWAGA:

W razie koniecznosci
rozbudowa¢ istn. szafkq

pod potrzeby proj. gazomierza

Oznaczenia:

— zawdr kulowy gazowy

— przewdd gazowy
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