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OZNACZENIA

kanalizacja

Zlewozmywak
Umywalka

Natrysk

Miska ustgpowa

Zlew

Pisuar

Wpust piwniczny
Wpust podtogowy 950

INWESTOR:

GMINA STRZELIN
57-100 STRZELIN, UL. ZABKOWICKA 11

TEMAT: Budowa krytej ptywalni w Strzelinie przy ul. Okulickiego wraz z technologiami i instalacjami
wewnetrznymi, parkingiem i podtaczeniem do drogi, chodnikami, przytaczami: wodociggowym,
kanalizacyjnym (sanitarnym, deszczowym), elektroenergetycznym, gazowym, elementami matej
architektury, na dziatkach ewid. o numerach: 2/1, 2/3, 2/4, 1/1, obr. 0001-STRZELIN, jedn. ewid.
021704_4,STRZELIN-MIASTO

Zespot proj. Nazwisko Nr Upr. Data Podpis Branza: 7 INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN
] . o Tres¢ rysunku:
Projektowat : | mgr inZ. Artur Banachiewicz MAP/0068/PWOS/03  |04.2009
ROZW. KAN. SANITARNEJ XIV
Sprawdzit : | mgr inz. Krzysztof Drag PDK/0163/PO0S/05  |04.2009 Stadium: 7 PROJEKT WYKONAWCZY
Podziatka
PRACOWNIA PROJEKTOWA Nrproi.  KP/1002/K/08-PW
1100 Architektoniczno - Konstrukcyjna b\ﬂ Nl mk h m m Nl rprol
Format inz. ARTUR LUDOMIRSKI Krakow, ul. Wroctawska 53 | ;s K-29
A3 31-872 Krakéw , 0s.Dywizjonu 303 bl.11/100a tel (12) 632-93-73
tel.ffax. (012) 649-07-59 fax (12) 632-93-56 Rewizja

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdinym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z
péZzniejszymi zmianami). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe jest za zgodq autorskiej jednostki projektowania




